Баланс водопотребления и водоотведения для 16 ти этажного жилого дома со встроенной автостоянкой в 2х уровнях 
и встроенных офисных помещений 
                                                                                                                                                                                                                                 таблица №1
	№

п/п
	Наименование
потребителей
	Ед.

изм.
	Кол- во
	Норма 

водопот-ребления/
водоотве-

дения

(литр)
	Водопотребление
	Оборотное

водоснабжение
	Водоотведение
	Потери

	
	
	
	
	
	хоз – бытовое
	производственное
	
	хоз- бытовое
	производственное
	

	
	
	
	
	
	м3/сут
	тыс.
м3/год
	м3/сут
	тыс.
м3/год
	м3/сут
	тыс
м3/год
	м3/сут
	тыс.
м3/год
	м3/сут
	тыс.
м3/год
	м3/сут
	тыс.
м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	 (СНиП)2.04.01-85*

прил.3 )
*проектируемый 

жилой дом

*адм. здания
	1 жит.
1 раб.


	280
  35
	270
9
	75,60
  0,32
	27,59  
  0,11
	-

	-
	-
	-
	с учет гор. водосн.
112,00
    0,56
	40,88
  0,20
	-
	-
	-
	-

	2
	Полив зеленых насаждений (СНиП)2.04.0185*

прил.3 п.32)
	м2
	794
	4,0
	  3,18
	  0,29
	-


	-
	-
	-
	-


	-
	-
	-
	 3,18
	0,29

	3
	Полив усовершенствован-ных покрытий территории

СНиП)2.04.01-85*

прил.3 п.32)
	м2
	814
	0,5
	 0,41
	  0,04
	-


	-
	-
	-
	-


	-
	-
	-
	 0,41
	0,04

	4
	Наружное пожаротушение
	1 пож.
	1
	10,0*
	108*
	 0,108*
	-


	-
	-
	-
	-


	-
	-
	-
	108*
	0,108*

	
	Итого
	
	
	
	79, 51
	 28,03
	
	
	
	
	112,56

	 41,08
	
	
	3,59
	0,33


           Примечание: 1. Годовой фонд времени принят 365 дней
                                  2. Полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий в году принято 90 штук
                                  3. Знак * -  расход нерасчетный, единоразовый.

